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Bilan de la qualité de l’eau potable - Verrières Saint-Alexandre

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée en 2019

Paramètres 
analysés

Lieu de 
prélèvement

Échantillons 
exigés par le 

RQEP1

Échantillons 
analysés par un 

laboratoire 
accrédité

Échantillons 
présentant un 

dépassement du 

RQEP2

Coliformes 
totaux

réseau 24 54 0

E. Coli réseau 24 54 0

Entérocoques puits 12 49 0

E. Coli puits 12 49 0

Coliphages
F-spécifiques puits 0 20 1
1Articles 11, 12 et 21.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP)
2Paramètres microbiologiques de l'annexe 1 du RQEP

Date du 
prélèvement

Paramètre
analysé

Respect du 
RQEP

14 janvier 2019 114, rue Milan (puits)
Coliphages
F-spécifiques

Non

Note explicative du ou des non-respect(s) du RQEP :
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1.1 Présence microbiologique

Lieu de prélèvement

L’analyse du 14 janvier 2019 d’un échantillon prélevé au puits des Verrières Saint-Alexandre
situé au 114 rue Milan a révélé la présence de virus Coliphages F-spécifiques. La laboratoire
accrédité a confirmé la présence de virus Coliphages F-spécifiques le 17 janvier 2019.
Immédiatement, un avis d'ébullition a été déployé et le puits a été fermé. Des travaux de
désinfection ont été réalisés le 17 et 18 janvier et d’autres échantillons ont été prélevés
suivants les travaux. Les résultats de laboratoire du 21 janvier 2019 ont démontré l’absence
de virus Colphages F-spécifiques et la conformité du puits selon le RQEP. L’avis d’ébullition
a été levé dans le secteur concerné.
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée en 2019

Paramètres analysés
Échantillons exigés 

par le RQEP3

Échantillons 
analysés par un 

laboratoire accrédité

Échantillons 
présentant un 
dépassement 

du RQEP4

Antimoine 1 2 0

Arsenic 1 2 0

Baryum 1 2 0

Bore 1 2 0

Cadmium 1 2 0

Chrome 1 2 0

Cuivre 2 2 0

Cyanures 1 2 0

Fluorures 1 2 0

Nitrites + nitrates 4 4 0

Mercure 1 2 0

Plomb 2 2 0

Sélénium 1 2 0

Uranium 1 2 0
3Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP)
4Paramètres concernant les substances inorganiques de l'annexe 1 du RQEP

Note explicative sur le ou les dépassement(s) du RQEP :
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée en 2019

Paramètre analysé
Échantillons exigés 

par le RQEP5

Échantillons 
analysés par un 

laboratoire accrédité

Échantillons 
présentant un 
dépassement 

du RQEP6

Turbidité 12 25 0
5Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP)
6Paramètres concernant la turbidité de l'annexe 1 du RQEP

Date du prélèvement Résultats

Note explicative sur le ou les dépassement(s) du RQEP :
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Lieu de prélèvement

3.1 Informations sur le ou les dépassement(s) du RQEP
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée en 2019

4.1 Trihalométhanes 

Paramètre analysé
Échantillons exigés par 

le RQEP9

Échantillons analysés 
par un laboratoire 

accrédité

Moyenne annuelle des 

résultats trimestriels10

(Norme ≤ 80 µg/L)

Trihalométhanes totaux 4 4 60,2
9Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP)
10Paramètres concernant les substances organiques de l'annexe 1 du RQEP

Note explicative sur le dépassement de la moyenne annuelle des résultats trismestriels :
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